ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL TEHNIC, INTRETINERE PATRIMONIU

APROBAT,

CAIET SARCINI g

Servicii de revizie curenta, reparatii si interventie in caz de avarie
pentru centralele termice existente in Cantina Sociala si Centrul Social de
Urgenta pt. Persoane fara Adapost, imobile administrate de
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

CAPITOLUL 1. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE DE SERVICII

In conformitate cu prevederile Legii 64/2008 si cele ale prescriptiilor tehnice
aplicabile din colectia ISCIR, in cadrul prezentului contract, prestatorul va realiza in
favoarea beneficiarului:

“Servicii de revizie tehnica curenta (RTC), reparatii si interventii pentru
centralele termice existente in Cantina Sociala si Centrul Social de Urgenta pt. Persoane
fara Adapost, imobile administrate de A.S.S.C. Ploiesti”, cu respectarea precizarilor din
prezentul caiet de sarcini.

Echipamentele care fac obiectul contractului sunt:

Locatie MARCA TIP/Model Serie Putere
centrala _ Echipament/an max
termica ,' fabricatie

1. Centru Social de | IMMERGAS | VITRIX 50 tiraj | 3831082-4/2008 50

Urgenta—b-dul —2buc fortat+condensatie | 3803489-6/2008 kW/buc

Petrolului, nr. 8A,

Ploiesti

2.Cantina Sociala — | VAILLANT | VU RO 322/3-5 | 211043001000398 32 kW

str. Mihai Bravu, nr. | — 1 buc | tiraj fortat 10001005120N2/2011 |

231, Ploiesti | MOTAN - 1 | Max Optimus tiraj | C 31089180 31 kW
‘ buc fortat

Cerintele tehnice prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt conditii minime
obligatorii referitoare la revizia curenta anuala, repararea si interventia in caz de avarie asupra
aparatelor de incalzire mentionate, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor aferente acestora.

CAPITOLUL 2. LEGISLATIA APLICABILA IN DOMENIU

Pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini prestatorul va respecta
prevederile legislatiei in vigoare din acest domeniu, in mod special:

-Legea nr. 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind functionarea in
conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil cu modificarile si completarile ulterioare



-Legea nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind securitatea si
sdnatatea in munca si Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006;

-Legea nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind apirarea
impotriva incendiilor;

-OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si alte norme internationale;

-Legea nr. 440/2002 pt. aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale,
cu modificarile si completarile ulterioare

-HG 1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor., Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

-Colectia Prescriptii Tehnice ISCIR aplicabile serviciilor solicitate si in principal:

PT A1-2010 ,,Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu
puteri nominale </= 400 kW™

PT C1-2010 ,Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si
economizoare independente™;

PT C4-2010 ,.Recipiente metalice stabile sub presiune”;

PT C6-2010 ,,Conducte metalice sub presiune pentru fluide™:

PT C7-2010 ,.Dispozitive de siguranta™;

PT C9-2010 ,,Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”;

PT C10-2010 ..Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune;

PT C11-2010 ,,Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de
ardere aferente cazanelor™:

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, completata cu Legea nr. 265/2006
pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si alte norme internationale;

In cazul in care pe parcursul derularii contractului se modifica legislatia, prestatorul
serviciilor se obliga sa se alinieze noilor reglementari tehnice si/sau legale aflate in vigoare la
data respectiva.

CAPITOLUL 3. CERINTE PRIVIND EXECUTIA SERVICIILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

3.1. CERINTE GENERALE

Serviciile de revizie curenta, reparatii si interventii in caz de avarii pentru
centralele termice ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor face de catre o
persoana juridica autorizata ISCIR pentru repararea. intretinerea si efectuarea acestor
operatii, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR aplicabile serviciilor
solicitate, si a legislatiei din acest domeniu.

In acest sens, prestatorul va face dovada detinerii autorizatiei ISCIR pentru serviciile
ofertate.

Prestatorul va efectua serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini (in afara
situatiilor de interventie in caz de avarie), in timpul programului normal de lucru, de luni
pana joi intre orele 8.00 — 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.



In cazul necesitatii efectuarii unor operatiuni tehnice specifice, in afara orelor de
program precizate mai sus, aceste activitati se vor efectua fara a modifica termenii ofertei
financiare initiale si numai de comun acord cu beneficiarul.

Revizia tehnica curenta —RTC- se executa planificat, o data pe an, toamna (in
intervalul septembrie-noiembrie), inainte de inceperea sezonului  rece, in scopul asigurdrii
mentinerii in parametrii de functionare normale si a exploatarii in conditii de siguranti a
acestor sisteme de incalzire. Data inceperii acestor servicii se va stabili de comun acord cu
beneficiarul, dupa semnarea contractului.

Operatiunile tehnice si modul de indeplinire al acestor servicii de revizie tehnica
curenta se vor face pe baza unor instructiuni sau a unei proceduri operationale proprii,
cu respectarea in totalitate a prevederilor specifice din prescriptiile tehnice ISCIR -
mentionate la Capitolul 2 si a celorlalte legi si acte normative aplicabile.

Toate consumabilele (lavete, substante degresante, materiale izolatoare, conductori,
etc) necesare prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator si incluse in valoarea ofertei
financiare.

Aparatele de masura, de testare, soft-urile, sculele, dispozitivele (de verificare,
reparare, etc) necesare prestarii serviciilor vor fi asigurate de catre prestator.

3.2. CERINTE SPECIFICE
3.2.1. Revizia tehnica curenta a echipamentele mentionate la Capitolul 1, va
cuprinde obligatoriu cel putin operatiunile minime, specificate in prescriptiile tehnice
ISCIR — mentionate la Capitolul 2 si a celorlalte legi si acte normative aplicabile.
Astfel, operatiunile obligatorii ce se vor executa la fiecare revizie anuala si care fac
obiectul prezentului contract sunt:
a) verificarea si curatirea arzitorului;
b) verificarea si curdtirea schimbatorului de cadura;
c) verificarea si reglarea electrodului de ionizare:
d)verificarea si reglarea electrozilor de aprindere;
e) verificarea vasului de expansiune si a presiunii in instalatie;
f) verificarea fluxostatului;
g)verificarea tuturor racordurilor pe circuitul primar si secundar;
h)verificarea elementelor de sigurant;
1) verificarea conexiunilor electrice;
J) verificarea etanseitatii conductelor si a vanei gaz;
k)verificarea functiei de inchidere a vanei gaz;
1) masurarea curentului de ionizare;
m)verificarea instalatiei de supraveghere a gazelor arse;
n) Verificarea i curatirea tubulaturii de evacuare gaze arse;

3.2.2. Reparatii si interventii in caz de avarie

Pe intrega perioada de valabilitate a contractului, executantul va asigura reparatii si
interventii, in caz de necesitate.

Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte se efectueazi
conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a centralelor respective
si ori de céte ori se constatd o defectiune sau o uzura avansata. Aceste lucriri constau in
inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate in scopul aducerii sistemului la
performantele necesare exploatarii normale si asigurarea functionarii in conditii de
siguranta a acestuia. In acest sens, beneficiarului i se vor prezenta:

-Nota constatatoare sau un Raport de service, in care se vor specifica exact piesele ce
urmeaza a fi inlocuite si/sau lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi efectuate (pentru fiecare
obiectiv in parte):



-oferta financiara;

Lucrarile de reparatie (cu exceptia celor din situatiile de urgenta) vor demara numai
dupa primirea comenzii din partea beneficiarului.

Interventiile se executa la orice ora, ca urmare a anuntarii de catre beneficiar a
avariei. Intervalul de timp din momentul anuntarii deranjamentului si sosirea echipei de
interventie la adresa precizata nu trebuie sa depaseasca:

- 2 ore pentru deranjamentele anuntate intre orele 07.00 — 19.00 si care pun in pericol
sanatatea oamenilor si siguranta in exploatare;

- in dimineata zilei urmatoare, incepand cu ora 07.00 pentru deranjamente anuntate in
afara orelor 07.00 — 19.00 ale zilei curente:

- in dimineata zilei urmatoare, incepand cu ora 08.00 pentru deranjamentele anuntate
intre orele 07.00 — 19.00 si care nu pericliteaza sanatatea oamenilor si siguranta in
exploatare;

3.2.3. Garantia lucrarilor executate
Prestatorul va garanta calitatea lucrarilor executate si a materialelor utilizate pentru
acestea, astfel:

- Orice ansamblu reparat va avea o perioada de garantie de cel putin 12 luni de la data
receptiei reparatiei respective, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care
certifica garantia ansamblului reparat;

- pentru materialele folosite si echipamentele utilizate la serviciile de reparatii, se va
asigura o garantie pe o perioada cuprinsa intre 6 si 24 luni (functie de tipul piesei),
care va decurge de la data finalizarii lucrarilor (data semnarii receptiei la terminarea
serviciilor). Executantul are obligatia sa predea o copie a certificatelor de garantie
si/sau a declaratiilor de conformitate pentru piesele / componentele folosite.

Se vor accepta piesele si componentele aprovizionate de la producatori/furnizori
autorizati.

3.2.4. Receptia serviciilor

Prestatorul va raspunde in totalitate, pe intreaga perioada de derulare a contractului, de
calitatea serviciilor efectuate pentru functionarea in conditii de siguranti a centralelor de
incalzire ale imobilelor.

Urmarirea modului de executie si finalizarea serviciilor descrise in prezentul caiet
de sarcini se va face de responsabilii desemnati de catre autoritatea contractanta si se va
verifica astfel:

a) prin sondaj, vizual, in timpul desfasurarii serviciilor, de catre prestator si beneficiar,
respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;

b) prin participarea la probele de masura si verificari.

¢) calitatea si cantitatea prestatiei se analizeaza in comisie prestator-beneficiar sau de catre
delegatii imputerniciti ai acestora.

Verificarea conducatorului formatiei de lucru apartine prestatorului.

Efectuarea lucrarilor de revizie curenta (RTC) se consemneaza de catre personalul
de intretinere si revizie al prestatorului autorizat in registrul de supraveghere al sistemului de
incalzire respectiv. Prestatorul va intocmi “Raportul tehnic” al serviciilor de revizie executate
facand precizari asupra modului de functionare al instalatiei, insotit de ..Planul de masuri”,
daca este cazul: acestea se vor preda beneficiarului in doua exemplare originale (semnate,
stampilate).

In cazul efectuarii reparatiilor, dupa finalizarea incercarilor si verificarilor si in
cazul obtinerii unor rezultate favorabile, prestatorul va efectua urmatoarele:

-  Preda reprezentantilor beneficiarului urmatoarele:



* Raport despre echipamentul respectiv, intocmit in cel putin 2 exemplare originale,
semnat, datat si stampilat, care trebuie sa cuprinda date despre activitatea desfasurata,
modificari efectuate, piesele/reperele inlocuite (se va preciza tipul si numarul de buc.
pentru fiecare reper in parte), concluzii privind functionarea corespunzatoare a
sistemului in cauza si a partilor lui componente; In cazul in care prestatorul nu preda
acest document reprezentantilor ASSC Ploiesti, acestia isi rezerva dreptul de a nu
semna procesul-verbal de confirmare a incheierii serviciilor:

* Situatia finala a serviciilor de reparatii efectiv realizate, insotite fie de copii ale
facturilor cu care au fost achizitionate piesele inlocuite , fie de dovada procurarii
direct de la producatori/furnizori autorizati).

o Certificat de garantie pentru reparatiile executate sau in lipsa acestuia se va considera
o perioada de 12 luni;

* Certificatele de calitate, de garantie si/sau conformitate, pentru piesele inlocuite;
Receptia reparatiilor efectuate se va consemna intr-un proces verbal de receptie la

terminarea serviciilor, la care se vor atasa toate documentele amintite mai sus.

CAPITOLUL 4. CERINTE DE MEDIU

Prestatorul serviciilor de revizie tehnica curenta, reparatii si interventii pentru
centralele termice, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, va lua toate masurile
necesare in vederea protejarii mediului inconjurator si a reducerii impactului negativ asupra
acestuia, conform reglementarilor in vigoare, precum si a asigurarilor securitatii muncii.

Produsele utilizate pentru operatiunile de intretinere trebuie sa fie biodegradabile, sa
nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a
mediului.

CAPITOLUL 5. ALTE PRECIZARI

Instruirea profesionala privind protectia muncii si PSI se va face de catre prestator
pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si
autorizat, conform reglementarilor in vigoare.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra
tehnologiei aplicate pentru a fi prevenite din timp eventualele degradari, iar prestatorul
trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Eventualele degradari ce apar in timpul intretinerii si/sau reparatiei/interventiei, din
vina exclusiva a prestatorului, sunt suportate de acesta.

Prestatorul va suporta toate consecintele legale (de ordin material si financiar) inclusiv
toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (.T.M.. Protectia Consumatorului, a
Mediului, Pompieri etc.) in cazul producerii de accidente datorate unor defectiuni
nesemnalate si neremediate de prestator sau a celor produse in termenul de garantie pentru
reparatiile efectuate si a caror consecinta poate fi vatamarea personalului institutiei, a altor
persoane sau a altor bunuri din patrimoniul institutiei.

Sef Serviciu Tehnic Intretinere Patrimoniu,

ing. Corneliu Dan Stanciu
¥ Intocmit,
[ / Y ANNA, ing. Dana Goga
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