ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL TEHNIC INTRETINERE PATRIMONIU

APROBAT,
DIRECTOR

CAIET DE SARCINI
Reparatie cazan Buderus aferent centralei termice din
imobilul situat in Ploiesti, Piata Eroilor, nr.1A

1. Descrierea obiectului

In cadrul imobilului situat in Ploiesti, Piata Eroilor, 1A functioneaza o centrala
termica ce are in componenta doua cazane de apa calda de tip BUDERUS GE 615 —
Logano, cu o putere de 1050 KW.

In urma verificarilor periodice, operatorul RSVTI a constatat la cazanul nr.1
neetanseitati ale suprafetei de schimb de caldura, si a identificat doua elemente sparte:
elementul spate si un element alaturat.

Date fiind cele de mai sus, se doreste inlocuirea acestor doua elemente, acestea
fiind piese de schimb comercializate de producatorul cazanului.

Operatiile de reparare a cazanului vor consta din:

-golirea instalatiei termice de agent termic;

-demontarea elementelor adiacente in vederea pregatirii spatiului necesar efectuarii
manevrelor din cadrul reparatiei;

-demontarea jachetei cazanului;

-demontarea elementelor defecte;

-montarea elementelor noi prin niplare si etansare cu solutii rezistente la temperatura;
-efectuarea probelor de etanseitate a cazanului;

-montarea izolatiei termice a cazanului;

-remontarea jachetei;

-reumplerea instalatiei termice cu agent termic;

-efectuarea probelor de etanseitate a instalatiei;

-efectuarea reviziei tehnice generale a cazanului nr.1;

-verificarea noxelor din gazele de ardere si reglarea arzatorului:

-revizia tehnica generala a cazanului nr.2, in vederea echilibrarii functionarii
instalatiilor;

Aceste operatiuni sunt exprimate in listele cu cantitati, anexate la prezentul caiet
de sarcini.

Perioada de executie a acestei reparatii va fi de maxim 15 zile lucratoare de la



data emiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere.

In eventualitatea in care operatorul economic considera ca ar fi necesare date
suplimentare pentru intocmirea ofertei, poate lua legatura cu beneficiarul in vederea
programarii vizitarii amplasamentului, inainte de elaborarea ofertei.

2. Conditii de participare

Prestatorul care va efectua aceste servicii va trebui sa fie o persoana
juridica autorizata ISCIR, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice
PT C9-2010 si PT C11-2010 in urmatoarele domenii:

-Instalare, montare, reparare cazane de apa calda, avand puterea
400 KW< P <6000 kW;

-Montare, punere in functiune, reparare si intretinere la instalatia de ardere
si instalatiile de automatizare pt. cazane; Sisteme de automatizare pt. Centrale
termice

3. Conditii de garantie

Prestatorul va garanta calitatea lucrarilor executate si a componentelor utilizate,
astfel:

-pentru reparatie, perioada de garantie va fi de mimim 3 ani; in acest sens,
prestatorul va inainta un document care sa ateste acest fapt;

-pentru piesele schimbate, se va asigura garantia data de producatorul acestora.

Perioada de garantie va decurge de la data finalizarii serviciilor de reparatii (data
semnarii Procesului Verbal de receptie la terminarea serviciilor).

Prestatorul are obligatia sa predea o copie a certificatelor de garantie, a
declaratiilor de conformitate si/sau calitate pentru piesele achizitionate si utilizate.

Pentru piesele de schimb achizitionate si montate de catre prestator, care se

uzeaza in termenul de garantie al acestora in urma unei utilizari normale a instalatiei,
raspunzator este prestatorul, el suportind atat costul pieselor noi cat si al inlocuirii
acestora.

4. Receptia serviciilor
Dupa finalizarea incercarilor si verificarilor si in cazul obtinerii unor rezultate
favorabile, prestatorul va efectua urmatoarele:

- Va notifica beneficiarul despre finalizarea serviciilor, in vederea programarii
receptiei la terminarea reparatiilor;

- Preda reprezentantilor beneficiarului urmatoarele:

- Devizul sau Situatia finala a serviciilor de reparatii efectiv realizate, in
conformitate cu prevederile ofertei;

- Certificate de calitate/conformitate si garantie pentru piesele inlocuite;

- Garantia serviciilor de reparatii;

Nota: In cazul in care prestatorul nu preda aceste documente reprezentantilor
ASSC Ploiesti, acestia isi rezerva dreptul de a nu programa Receptia la



terminarea serviciilor de reparatie efectuate, deci implicit neconfirmarea
incheierii lucrarilor.

S. Alte cerinte

Prestatorul va raspunde de calitatea reparatiilor efectuate pentru buna functionare
si In conditii de siguranté a cazanului respectiv.

In perioada de garantie prestatorul va fi direct raspunzator de eventuelele pagube
materiale si/sau vatamari corporale pe care le pot suferi anumite persoane, datorita
nefunctionarii in parametrii si in conditii de siguranta a cazanului nr.1, determinate de
reparatia efectuata.

Serviciul Tehnic Intretinere Patrimoniu
ing. Dan Stanciu
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ANTEMASURATORRE REPARATIE CAZAN BUDERUS
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= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIR RE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./URA GR.TOT. TOTAL =
R e T
001 RPIXFO1 [ 1] BUC. 1.000

GOLIRE INSTALATIE INCALZIRE CAMERA TEHNICA
002 NL-100 BUC. 1.000
DECUPLARE CIRCUITE TUR/RETUR CAZAN

003 NL-101 BUC. 1.000
DECUPLARE CIRCUITE ELECTRICE CAZAN

004 NL-102 BUOC. 1.000
DEMONTAT CIRCUIT EVACUARRE GAZE ARSE CAZAN
005 NL-103 BUC. 1.000
DEMONTARE PANOU AUTOMATIZARE CAZAN

006 RPIASO0E# [ 1] BUC. 1.000
DEMONTARE MANTA PROTECTIE CAZAN

007 NL-104 BUC. 1.000
DEMONTAT SISTEM IZOLATIE CAZAN

008 NL-105 BUC. 1.000
DEMONTAT RACORD ALIMENTARE GAZE CAZAN
009 RPIASS5CH# BUC. 2.000
DEMONTARE ARMATURI FINE LA CAZRNE,
BOILERE, SCHIMBATOR CALDURA - MANOMETRE
CU SIFON SI ROBINET CONTROL

010 RPIASSA# BUC. 2.000
DEMONTARE ARMATURI FINE LA CAZANE,
BOILERE, SCHIMBATOR CALDURA - TERMOMETRE
011 NL-106 BUC, 4.000
DEMONTARE SONDA TEMPERATURA CAZAN

012 NL-107 BUC. 1.000
DEMONTAT ARZATOR CARZAN

013 RPIAR4TA# BHG: 1.000
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE,LA CAZANE SI INSTALATII
INCALZIRE CENTRALA,CAPACITATE 1000 L

014 NL-108 BUC. 1.000
DENIPLARE ELEMENT SPATE CAZAN

015 NL-109 BUC. 1.000
DENIPLARE ELEMENT INTERMEDIAR CAZAN

016 RPIXAROSA BUC. 1.000
CURATIRE EXTERIOR FUNINGINE ZGURA CAZAN
INCALZIRE CENTRALA PENTRU REFOLOSIRE

017 ©NL-110 BUC. 1.000
NIPLARE ELEMENT INTERMEDIAR TUR CAZAN



018 NL-111 BUC. 1.000
NIPLARE ELEMENT SPATE CAZAN

019 NL-112 BUC. 1.000
MONTAJ SISTEM IZOLATIE CARZAN

020 NL-113 BUOC. 1.000
MONTAJ MANTA PROTECTIE CAZAN

021 IB12RO1 BUC. 1.000
MONTAJ ARZATOR CAZAN

022 IAZ23B2 BUC. 2.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

023 IA23A3 BUC. 2.000
MONTAJ TERMOMETRU CAZAN

024 NL-114 BUC. 4.000
MONTAJ SONDE TEMPERATURA CAZAN

025 NL-115 BUC. 1.000
MONTAJ PANOU AUTOMATIZARE CAZAN

026 NL-116 BUC. 1.000
MONTAJ CIRCUIT EVACUARE GAZE ARSE CAZAN
027 NL-117 BUC. 1.000
RECONECTAREA CIRCUITULUI ELECTRIC CAZAN
028 NL-118 BUC. 1.000
MONTAJ CIRCUITE TUR/RETUR CAZAN

029 IAZ9A1# BUC. 1.000
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE CONSOLE
AVAND CAPACITATEA DE 500 L

030 NL-119 BUC. 1.000
INCARCAREA INSTALATIEI TERMICE CAMERA TEHNICA

031 NL-120 BUC, 1.000
032 NL-121 BUC. 1.000
PUNERE IN FUNCTIUNE
033 NL-122 BUC. 1.000
PROEE DE FUNCTIONARE
034 TRAO1AlO0 TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
035 W1A33A BUC. 4,000
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA LA LOC MONTAJ
-GREUT.PINA LA 0,3T PE DIST.DE 50
036 MDTC4644001 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ
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