CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

APROBAT,
DIRECTOR.GENERAL

CAIET DE SARCINI

Statie pompare in caz de incendiu aflata in dotarea imobilului din leestl,
Piata Eroilor, nr. 1 A

1.OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE DE SERVICII
Prestatorul va efectua ”Servicii de inlocuire alimentator controler automatizare
pompe circuit sprinklere — statie pompare in caz de incendiu imobil P-ta Eroilor, 1A”.

2.CARACTERISTICILE TEHNICE

In cadrul reviziilor tehnice periodice, operatorul raspunzator cu intretinerea sistemelor
pt. stingerea incendiilor a semnalat defectiunea alimentatorului controler automatizare pompe
circuit sprinklere (4 pompe).

Pana la inlocuirea acestei piese sistemul va functiona, doar pe comanda manuala.

Acest alimentator are urmatoarele caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare 220 V

- lesire 4-20 mA

- Domeniul presiunii 0-10 bar

- Presiune maxima 20 bari

3.CERINTE PRIVIND CONDITIILE DE PARTICIPARE

Prestatorul care va asigura ,,Serviciile de inlocuire alimentator controler
automatizare pompe circuit sprinklere — statie pompare in caz de incendiu imobil P-ta
Eroilor, 1A” trebuie sa fie o persoana juridica autorizata (in conformitate cu legislatia din
acest domeniu) pentru executia acestor lucrari, cu experienta similara in domeniu si care
detine personal calificat, specializat.

Astfel, prestatorul va trebui sa detina Autorizatie IGSU conform OMAI nr. 87/2010
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru efectuarea lucririlor de instalarea si
intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia
celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

4.CERINTE REFERITOARE LA MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Pentru realizarea acestei reparatii ofertantul isi va include in oferta toate cheltuielile
legate de aprovizionare, transport, punere in opera, utilaje, scule si dispozitive specifice,
necesare efectuarii acestei inlocuiri.

De asemenea vor fi incluse si cheltuielile cu efectuarea probelor necesare, care sa
atesta buna functionare a instalatiei, dupa efectuarea reparatiei.

Termenul de executie al acestei reparatii sa nu depaseasca 10 zile.



S.CONDITII DE GARANTIE

Prestatorul va garanta calitatea serviciilor executate (piesa+manopera montaj) minim
12 luni cu conditia utilizarii corepunzatoare a instalatiilor de catre beneficiar. Pentru piesa
montata se va accepta garantia data de producator prin certificatul de garantie emis de acesta,
dar nu mai putin de 12 luni.

Perioada de garantie va decurge de la data finalizarii serviciilor de reparatie (data
semnarii receptiei la terminarea serviciilor). Prestatorul are obligatia sa predea o copie a
certificatului de garantie, a declaratiilor de conformitate si/sau calitate, emise de producator,
pentru piesa utilizata. Piesa defecta, inlocuita se va preda beneficiarului.

In cazul in care alimentatorul (achizitionat de catre prestator), in conditiile unei
exploatari normale a instalatiilor, se va uza in termenul de garantie, raspunzator este
prestatorul cu inlocuirea piesei uzate, el suportind atat costul piesei noi, cat si al reparatiei.

Orice reclamatie din partea beneficiarului se va transmite sub forma de document scris
prin mail, fax sau posta cu confirmare de primire.

Prestatorul este direct raspunzator de eventuelele pagube materiale cat si vatamari
corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefunctionarea in parametrii
normali si in conditii de siguranta a acestei instalatii, datorata defectiunilor aparute la aceasta
piesa inlocuita si aflata in termen de garantie.

6.ALTE CONDITII

Dupa incheierea contractului, in vederea efectuarii instructajului S.S.M. si S.U. la
locul amplasamentului (sediul A.S.S.C. Ploiesti), prestatorul va intocmi si prezenta
beneficiarului, lista cu reprezentantii sai care vor participa la executarea serviciilor descrise
prin prezentul caiet de sarcini. Pe intreaga perioada de desfasurare a acestor servicii intra in
sarcina prestatorului asigurarea instruirii profesionale si respectarea normelor privind S.S.M
st P.S.I. pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi
examinat si autorizat, conform reglementarilor in vigoare.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra
tehnologiei aplicate pentru a fi prevenite din timp eventualele degradari, iar prestatorul
trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Eventualele degradari ce apar in timpul reparatiei, din vina exclusiva a prestatorului,
sunt suportate de acesta.

Dupa finalizarea reparatiei si obtinerea unor rezultate favorabile in urma efectuarii
incercarilor si verificarilor functionarii instalatiei/sistemului, prestatorul va efectua
urmatoarele:

-va notifica beneficiarul in legatura cu finalizarea serviciilor de reparatie efectuate;

-va preda beneficiarului documentele finale ale reparatiei executate: certificatul de garantie,
certificatul de conformitate pentru piesa inlocuita, fisa tehnica;

-va participa in calitate de invitat la receptia la terminarea serviciilor prestate.

Pentru alte date considerate necesare in elaborarea ofertei se poate vizita

amplasamentul. Pentru aceasta intentie, prestatorul va comunica in scris beneficiarului, cu cel
putin 2 zile lucratoare inainte de data propusa pentru efectuarea vizionarii amplasamentului.

Sef Serviciul Tehnic, Intretinere Patrimoniu Intocmit,
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