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Servicii de reparatii la automatizarea cazanelor Buderus,
aferente centralei termice din imobilul situat in Ploiesti,
Piata Eroilor, nr.14

1. Descrierea obiectului

In cadrul imobilului situat in Ploiesti, Piata Eroilor, 1A functioneaza o centrala
termica ce are in componenta doua cazane de apa calda de tip Buderus GE 615 —
Logano, cu o putere de 1050 KW.

In urma verificarilor periodice, operatorul RSVTI a constatat defectiuni ale partii
de automatizare a cazanelor precum si variatii ale presiunii in instalatia hidraulica,
cauzate de nefunctionalitatea pompei de circulatie. Date fiind cele de mai sus, in
conformitate cu Raportul de inspectie tehnica nr. BV-1195-112 / 08.06.202 1emis de
operatorul RSVTI, pentru buna functionare a centralei este necesara inlocuirea
urmatoarelor piese de schimb:

-automatizarea celor doua cazane;

-sistemele de protectie la “lipsa apa” ale cazanelor;

-racordurilor hidraulice ale elementelor de siguranta;

-modul automatizare comanda — “in cascada”;

-doua limitatoare de presiune/cazan- unul de minim, celalalt de maxim;
-telecomanda;

-inlocuirea pompei de circulatie defecta;

Functie de tehnologia de care dispune, fiecare ofertant isi va elabora oferta
tehnico-financiara incluzandu-si toate operatiunile necesare pentru realizarea acestei
reparatii, inclusiv elementele auxiliare pe care le considera necesare asigurarii inlocuirii
pieselor mentionate (racorduri hidraulice, cabluri electrice, sisteme de fixare si
sustinere, conectori electrici etc.), toate cheltuielile referitoare la manopera, transport,
probe si verificari de functionare etc.. In acest sens. consideram obligatorie vizitarea
amplasamentului de catre ofertanti, acestia urmand sa anunte beneficiarul cu cel putin
24 ore inainte de data propusa.

Perioada de executie a acestei reparatii va fi de maxim 30 zile lucratoare de la
data emiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere.



2. Conditii de participare

Prestatorul care va efectua aceste servicii va trebui sa fie obligatoriu o
persoana juridica autorizata ISCIR, in conformitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice PT C9-2010 si PT C11-2010 in urmatoarele domenii:

-Instalare, montare, reparare cazane de apa calda, avand puterea
P >400 kW ;

-Montare, punere in functiune, reparare si intretinere la instalatia de ardere
si instalatiile de automatizare pt. cazane si sisteme de automatizare pentru
centrale termice.

Prestatorul va face dovada ca este reprezentant al firmei Buderus pentru a
garanta calitatea executiei acestor reparatii asupra cazanelor de acest tip.

3. Conditii de garantie

Prestatorul va garanta calitatea lucrarilor executate si a componentelor utilizate
pentru o perioada de garantie de minim 3 ani. Piesele inlocuite vor avea garantia data
de producator. In acest sens, prestatorul va inainta un document care sa ateste acest
fapt. Perioada de garantie va decurge de la data finalizarii serviciilor de reparatii (data
semnarii Procesului Verbal de receptie la terminarea serviciilor).

Pentru piesele si/sau echipamentele noi, puse in opera, prestatorul are obligatia
sa predea certificatele de garantie, declaratiile de conformitate si/sau calitate pentru
piesele achizitionate si utilizate, si/sau cartile tehnice (manualul tehnic al
echipamentului furnizat).

Pentru acele piese de schimb, echipamente achizitionate si montate de catre

prestator, care se uzeaza in termenul de garantie al acestora in urma unei utilizari
normale a instalatiei, raspunzator este prestatorul, el suportind atat costul pieselor noi
cat si al inlocuirii acestora.

4. Receptia serviciilor
Dupa finalizarea incercarilor si verificarilor si in cazul obtinerii unor rezultate
favorabile, prestatorul va efectua urmatoarele:

- Va notifica beneficiarul despre finalizarea serviciilor, in vederea programarii
receptiei la terminarea reparatiilor;
Preda reprezentantilor beneficiarului urmatoarele:

- Certificate  de  calitate/conformitate,  carti/manuale  tehnice  pentru
piesele/echipamentele noi, inlocuite;

- Garantia serviciilor de reparatii;

Nota: In cazul in care prestatorul nu preda aceste documente reprezentantilor
ASSC Ploiesti, acestia isi rezerva dreptul de a nu confirma incheierea lucrarilor.

S. Alte cerinte
Dupa incheierea contractului, in vederea predarii amplasamentului si efectuarii
instructajului S.S.M. si S.U. la locul amplasamentului (sediul A.S.S.C. Ploiesti),



prestatorul va intocmi si prezenta beneficiarului, lista cu reprezentantii sai care vor
participa la executarea serviciilor descrise prin prezentul caiet de sarcini. Pe intreaga
perioada de desfasurare a acestor servicii intra in sarcina prestatorului asigurarea
instruirii profesionale si respectarea normelor privind S.S.M si P.S.1. pentru angajatii
sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si autorizat,
conform reglementarilor in vigoare.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale in timpul
executiei serviciilor, iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Prestatorul va raspunde de calitatea reparatiilor efectuate in vederea bunei
functionari si in conditii de sigurantd a centralei termice. Eventualele degradari ce apar
in timpul reparatiei si/sau ulterior in perioada garantiei, care se dovedesc a fi din vina
exclusiva a prestatorului, sunt suportate de acesta.

Prestatorul va suporta toate consecintele legale (de ordin material si financiar)
inclusiv toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (Protectia Muncii,
CNCIR, Protectia Consumatorului, a Mediului, Pompieri etc.) in cazul producerii de
accidente in perioada de garantie a reparatiilor efectuate, a caror consecinte pot fi
vatamarea personalului institutiei, a altor persoane sau a altor bunuri din patrimoniul
institutiei, daca se dovedeste ca fiind din vina exclusiva a prestatorului.

Serviciul Tehnic Intretinere Patrimoniu,

ing. Corlleliu Dan Stanciu
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Reparatii automatizare cazane Buderus si inlocuire pompa —

centrala termica Piata Eroilor, 1A

Cantitate | Pret unitar
L Pret total
Crt lei fara
DENUMIRE TVA lei fara TVA
UM.
Logamatic 4321 - Automatizare / Clasa 1
1 eficientd energetica VI, aport energetic Biiss
4,0%
Logamatic 4322 - Automatizare / Clasa 1
) eficientd energetica VI, aport energetic _—
4,0%
Limitator maxim de presiune 2
3 Sauter/DSH 143 F 001 - pentru cazane -
fonta si otel
Limitator minim de presiune 2
4 Sauter/DSL 143 F 001 - pentru cazane B,
fonta si otel
5 Protectie la lipsa apa WMS-WP6 - - 2
pentru cazane fonta si otel
6 | FM 458 - Modul automatizare comanda o 1
pana la 4 cazane in cascada
7 | Senzori FV/FZ , Eco 400 V1 buc. 4
8 | Telecomanda MEC2 S16 RO - buc. 1
1
9 | Pompa de circulatie PN10 buc.
Materiale auxiliare necesare realizarii
reparatiilor (racorduri hidraulice la
elementele de siguranta, cabluri
electrice,' sisten‘fe.de fixare/sustinere, global
conectori electrici, e.t.c. )
Manopera lucrari reparatii (inclusiv
10 | probe, verificari) global
TOTAL (fara TVA)
TVA 19%

TOTAL GENERAL




