ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL TEHNIC INTRETINERE PATRIMONIU

CAIET DE SARCINI
Servicii mentenanta sistem stingere incendiu cu gaz Inergen,
aferent imobilului din Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CON TRACTULUI

Obiectul achizitiei publice il constituie serviciile de mentenanta pentru sistemul de
detectie, alarmare si stingere a incendiului cu gaz Inergen, existent in sala serverelor situata la
etajul 3 al cladirii din Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A. Aceste servicii se vor executa cu respectarea
cerinfelor minime obligatorii previzute in prezentul caiet de sarcini.

Cladirea reprezinta sediul administratiei publice locale a municipiului Ploiesti si este
administrata de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

CAPITOLUL 2. LEGISLATIA APLICABILA IN DOMENIU

In executie se vor respecta toate reglementarile legale, standardele, normele si
prescriptiile tehnice aplicabile in acest domeniu. In mod special se va tine cont de:
-Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
-Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 actualizata si Norme metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006;
-OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor si alte
norme internationale;
-OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, actualizata;
-P 118/2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor .
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
-Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu modificarile si completarile
ulterioare:
-OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, completata cu Legea nr. 265/2006 pentru
aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si alte norme internationale;

Nota: In cazul in care pe parcursul derularii contractului se modifica legislatia,
prestatorul serviciilor se obliga sa se alinieze noilor reglementari tehnice si/sau legale.

CAPITOLUL 3. CERINTE PRIVIND CONDITIILE DE
PARTICIPARE

Prestatorul care va asigura ,,Serviciile de mentenanta pentru sistemul de stingere
incendiu cu gaz Inergen, apartinand imobilului din Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A” trebuie
sa fie 0 persoana juridica autorizata (in conformitate cu legislatia din acest domeniu) pentru
executia acestor lucrari, cu o experienta similara in domeniu de minim cinci ani.

Astfel, prestatorul va trebui sa detina autorizatiile IGSU, in conformitate cu legislatia in
vigoare, dupa cum urmeaza:



- Autorizatie IGSU conform OMAI nr. 87/2010 cu modificérile §i completirile ulterioare,
pentru efectuarea lucriirilor de instalare si intretinere a sistemelor i instalatiilor de limitare
§i stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de
seri;
- Autorizatie IGSU conform OMAI nr. 87/2010, cu modificdrile si completirile ulterioare,
pentru efectuarea lucririlor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Se va face dovada calificarii personalului de specialitate de care va dispune pentru
indeplinirea acestor servicii, prin atasarea de copii ale documentelor ce dovedesc specializarea
acestora (diplome, atestate de calificare, ete).

CAPITOLUL 4: CERINTE PRIVIND EXECUTIA SERVICIILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Scopul contractului ce urmeaza a fi incheiat pentru executia serviciilor de mentenanta a
sistemului de stingere incendiu cu gaz Inergen, aflat in dotarea salii serverelor, situata la
etajul 3 al cladirii din Piata Eroilor, nr. 1A, este de atingere a urmatoarelor obiective:

* asigurarea functionarii acestui sistem si a echipamentelor aferente acestuia la parametrii
optimi si in conditii de siguranta in exploatare;

* asigurarea operatiunilor periodice de mentenanta, a eventualelor reparatii accidentale si
interventia de urgenta in cazul aparitiei unei avarii, efectuate cu personal calificat;

In acest sens, prin mentenanta acestui sistem se doreste realizarea urmatoarelor servicii:

- revizii tehnice periodice trimestriale;
- reparatii accidentale;
- interventia de urgenta in caz de avarii.

Pe intreaga perioada de derulare a contractului ce urmeaza a fi incheiat, prestatorul va
raspunde in totalitate, de calitatea serviciilor efectuate pentru functionarea in conditii de
sigurantd a acestui sistem, in conformitate cu prevederile legislatiei si a prescriptiilor tehnice in
vigoare.

4.1. CERINTE REFERITOARE LA EFECTUAREA REVIZIILOR TEHNICE

Scurta descriere a sistemului

Sistemul de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz Inergen tip Autopulse se afla in
dotarea camerei serverelor, situata la etajul 3 al cladirii si asigura protectia la foc a valorilor
existente in interiorul acestei sali (servere, echipamente informatice etc.), inclusiv a incintei
acesteia.

Sistemul a fost pus in functiune in anul 2005, jar in anul 2021, pe baza unei expertize
tehnice, au fost facute o serie de reparatii si inlocuiri cu scopul aducerii instalatiei la parametrii
ceruti de legislatia actuala.

Instalatia automata de stins incendiu cu Inergen este compusa dintr-un echipament
mecanic, care asigura depozitarea substantei de stingere (gaz Inergen), in vederea refularii in
zona protejata (in cazul declansarii unui incendiu) si dintr-un echipament electric si electronic
ce face posibila declansarea automata a sistemului mecanic prin intermediul unui actuator. Partea
mecanica a instalatiei de stingere este formata dintr-o statie ce cuprinde 6 recipienti la 200 bari,
cu substanta de stingere Inergen, si un sistem de deversare a gazului. Echipamentul de detectie si
alamare este un sistem automat, avand in compunere centrala Autopulse noua- an punere in
functiune 2021, detectori de fum fotoelectrici, comutator de mentenanta, sonerie, lampa
stroboscopica cu hupa, actionator electric-actuator nou 2021, buton de intarziere declansare
stingere (abort), buton de incendiu.

Cerinte referitoare la efectuarea reviziilor periodice
De-a lungul unui an calendaristic cerinta este de a fi efectuate patru revizii, cate una
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comun acord, beneficiar-prestator, in functie de posibilitatile ambelor parti, dupa semnarea
contractului. Pentru anul in curs 2023, se va efectua doar revizia aferenta ultimului trimestru,

In continuare, specificam operatiunile minim necesare ce vor trebuj efectuate in mod
obligatoriu la fiecare revizie tehnica in parte:

'Nr.
crt.

Denumire operatii de efectuat in cadrul activitatii de revizie

1. | Verificarea vizuala a zonei protejate

2. | Verificarea vizuala a tuturor componentelor

3. | Verificarea functionala a detectorilor

4. | Verificarea functionala a declangatoarelor manuale
3. | Verificarea functionala a dispozitivelor de alarmare
6. | Verificarea vizuala a tevilor la coroziune

7. | Verificarea functionala a centralei de detectie

8. | Verificarea functionala a dispozitivelor de descarcare
9. | Asigurarea manerului declansatorului

10. | Verificarea functionala a cujului percutor

11. | Verificarea tuturor buteliilor, stare fizica si fixare

12. | Verificarea vizuala a aparitiei coroziunii la butelii

13. | Verificarea vizuala a presiunii

14. | Verificarea vizuala a sursei de alimentare

1S. | Verificarea fizica a rigiditatii conductelor

16. | Verificarea functionala a comutatorului de transfer

17. | Verificarea fizica a racordului flexibil

18. | Verificarea functionala linje circuit detectie

19. | Verificarea functionala linie circuit declansare

20. | Verificarea vizuala a fitingurilor

21. | Verificarea vizuala si functionala a conexiunilor electrice

22. | Verificarea interfata cu alte sisteme

23. | Testarea functionalitatii tuturor detectorilor

24. | Masurarea surselor de alimentare

25. | Curatarea detectorilor




26. | Simulare defect linie detectie, linie de declansare

27. | Test functional operare centrala, simulare alarma

28. | Testare interfata cu alte sisteme

29. | Testare teoretica si practica a operatorilor

30. | Inregistrarea reviziei (mentenantei)

Aceste operatiuni nu sunt limitative, prestatorul putand include oricare alte operatiuni
suplimentare, pe care le considera necesare astfel incat sa asigure buna functionare a intregului
sistem.

Realizarea fiecarei revizii se va face dupa propria procedura de lucru a operatorului
economic, elaborata in functie de tehnologia si personalul de care dispune, cu respectarea
prevederilor legislatiei, a normelor si normativelor din acest domeniu.

NOTA: Prestatorul va avea in vedere ca, in afara perioadelor in care efectueaza
serviciile de revizie tehnica la sistem, acesta va trebui sa ramana in stare de functionare. In
acest sens, prestatorul poate prezenta beneficiarului un plan operativ care va cuprinde
masurile ce vor trebui respectate in exploatare, pe perioadele dintre revizii. In caz contrar,
cade in sarcina prestatorului asigurarea unor masuri compensatorii din punct de vedere al
apararii impotriva incendiilor pentru spatiile care nu mai sunt protejate de sistemul
respectiv, pe perioada in care acesta este inactiv.

Avand in vedere cele mai sus prezentate, prestatorul va elabora o oferta de pret pentru
aceste revizii (trimestriale), cuprinzand aici toate cheltuielile cu manopera de intretinere,
verificare, testare si inlocuire elemente consumabile (garnituri, conductori, suruburi, piulite,
lavete, substante gresante si/sau degresante etc.) necesare in cadrul efectuarii operatiunilor de
revizie.

Daca prestatorul considera ca in afara operatiunilor specificate in prezentul caiet de
sarcini spre a fi executate in cadrul unei revizii, exista si alte operatiuni tehnice prevazute de
legislatia in vigoare sau de procedurile tehnologice proprii, si care au ca scop asigurarea starii
optime de functionare a sistemelor prezentate, acestea vor fi obligatoriu incluse in pretul ofertei.

4.2. CERINTE SPECIFICE REFERITOARE LA EFECTUAREA REPARATIILOR
ACCIDENTALE

Deoarece sistemul de stingere cu gaz Inergen asigura protectia la foc a valorilor existente
in interiorul camerei (servere, echipamente informatice etc.), inclusiv a incintei camerei, acesta
trebuie sa functioneze la parametrii nominali, fara sincope si in conditii normale de siguranta in
exploatare.

Astfel, ori de céte ori se va constata o defectiune sau o uzuri avansats a unor piese si/sau
componente, care pot compromite bunul mers al sistemului de detectie si stingere cu gaz
Inergen, care pot avea drept consecinta afectarea sigurantei in exploatare, se va sesiza imediat
beneficiarul.

In acest sens, beneficiarului i se vor prezenta:

-Nota constatatoare sau Raportul de service/revizie (verificare tehnica), in care sunt
specificate exact reparatiile necesare a fi efectuate, inclusiv piesele/componentele ce urmeaza a fi
inlocuite;

-deviz oferta, in care manopera se va calcula pe baza tarifului stabilit in contract; se va
avea in vedere ca remedierea defectelor se va face cu pastrarea caracteristicilor tehnice ale




componentei/echipamentului ce urmeaza a fi inlocuit. Tariful utilizat pentru manopera, va fi cel
stabilit in contract. In acest sens, prestatorul va prezenta oferta pentru tariful de manopera
reparatii “pret /ora/persoana”. Deasemenea in oferta, prestatorul isi va include toate cheltuielile
legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorititii contractante,
precum i de transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuirii
reparatiilor respective.

Lucrarile de executie a oricarei reparatii vor demara numai dupa acceptarea ofertei si
lansarea ordinului de incepere (comenzii) din partea beneficiarului.

4.3. CERINTE SPECIFICE REFERITOARE LA INTERVENTIA IN CAZ DE
AVARIE

In cazul aparitiei unei avarii, sesizarea acesteia de citre beneficiar se va face imediat,
telefonic si/sau prin e-mail, la orice ora, la sediul prestatorului. Prestatorul va prezenta in oferti
numerele de telefon si adresa de e-mail unde poate fi contactat pentru orice sesizari.

Interventia se va face cat mai urgent posibil — timpul maxim de raspuns acceptat fiind de 8
ore, din momentul solicitarii scrise (e-mail) a beneficiarului.

In urma interventiei, prestatorul va face un Raport in care vor fi specificate detaliile
referitoare la tipul avariei si modul de remediere al acesteia, Deasemenea se va prezenta devizul
lucrarilor efectuate, supravegheate si verificate de beneficiar prin personalul desemnat in acest
sens. Tariful utilizat pentru manopera si transportul la fata locului, va fi cel stabilit in contract.

In acest sens, prestatorul va prezenta oferta pentru tariful de manopera parcticat in caz de
avarie pret lei/ora/persoana si tariful de deplasare in caz de urgenta lei/deplasare (pentru
ofertantii al caror sediu se afla la o distanta mai mare de 25 km fata de municipiul Ploiesti.

4.4. CONDITII GENERALE NECESARE A FI RESPECTATE PE INTREAGA
PERIOADA DE DESFASURARE A SERVICIILOR

Pe toata perioada de derulare a contractului, prestatorul va tine cont si de respectarea
urmatoarelor cerinte generale:

1, Serviciile vor fi prestate, in timpul normal de lucru al beneficiarului, de luni pana
joi intre orele 8.00 - 16,30 si vineri intre orele 8.00-14.00 (exceptandu-se cazul interventiilor in
caz de avarii, cand se va interveni de urgenta);

2. In cazul in care operatorul economic considera necesara continuarea lucrului si in
afara orelor de program precizate mai sus, acest lucru va fi posibil dupa stabilirea in prealabil de
comun acord cu beneficiarul;

3, Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
lucru utilizate, precum si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

4. Aparatele de masura, de testare, soft-urile, sculele, dispozitivele (de verificare,
reparare, etc) necesare prestarii serviciilor vor fi asigurate de catre prestator.

5. Serviciile vor putea fi demarate numai dupa primirea ordinului de incepere emis
de catre beneficiar.

6. Executia operatiunilor, nu trebuie sa impieteze in nici un fel desfasurarea normala
a activitatilor din cadrul acestui imobil, acesta fiind sediul administratiei publice locale;

i Inainte de demararea propriu-zisa a activitatilor, precum si pe toata perioada de

desfasurare a acestora operatorul economic va lua toate masurile pe care le considera necesare de
a proteja toate elementele existente in zona impotriva oricarei deteriorari (mecanice, fizico-
chimice etc);

8. Orice operatiune si/sau etapa din procesul de executie al acestor servicii, care
necesita o blocare temporara de acces in zona sau ocupare de spatiu adiacent sau orice alt aspect
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primirea acceptului prealabil al beneficiarului prin reprezentantii sai desemnati cu supravegherea
lucrarilor.

9. Pe toata perioada desfasurarii activitatillor, prestatorul va avea grija sa pastreze
locul de munca curat, respectiv la terminarea programului de lucru, se va face ordine si
curatenie; este strict interzisa depozitarea, in afara zonelor agreate in acest sens, a deseurilor de
orice natura, rezultate din executia acestor servicii.

10.  Depozitarea temporara a materialelor, pieselor, componentelor care urmeaza a fi
puse in opera, se va face doar cu acordul si in spatiile confirmate de beneficiar. La final,
prestatorul va lasa zona curata, libera de orice sarcina.

11.  In eventualitatea cauzarii unor prejudicii din vina exclusiva a prestatorului, acesta
Vva suporta toate costurile remedierii acestora.

12. Orice neconcordanta observata va fi semnalata spre rezolvare beneficiarului.

4.5. CERINTE DE MEDIU
Prestatorul va lua toate masurile necesare in vederea protejarii mediului inconjurator si a
reducerii impactului negativ asupra acestuia, conform reglementarilor in vigoare.

4.6. CONTROLUL SI RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

Pe tot parcursul executiei serviciilor, beneficiarul va efectua, prin personalul delegat de
acesta, controale si verificari asupra modului de indeplinire a acestora, in mod special
respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul reparatiilor, dupa ce executantul va notifica benefiaciarul asupra finalizarii
lucrarilor, se va convoca comisia de receptie care va efectua receptia serviciilor de reparatii
efectuate. Concluziile receptiei se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie la
terminarea serviciilor de reparatii.

4.7. CONDITII DE GARANTIE

Pentru orice reparatie efectuata (fie accidentala, fie efectuata in caz de avarie). garantia
lucrarilor executate va fi de minim 12 luni, iar a pieselor/componentelor inlocuite, cea data de
producatorul/furnizorul acestora, dar nu mai putin de 12 luni. Garantia va decurge de la data
semnarii receptiei la terminarea serviciilor de reparatie respective.

Prestatorul are obligatia sa predea beneficiarului o copie a certificatelor de garantie, a
declaratiilor de conformitate si/sau calitate pentru materialele / echipamentele utilizate.

In cazul in care, in perioada de garantie, pentru lucrarile efectuate se constata functionari
anormale, la solicitarea beneficiarului, prestatorul are obligatia sa verifice cauzele care au dus la
functionarea anormala si sa readuca instalatia respectiva in stare buna de functionare.

Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defectiunile aparute in perioada de garantie.

Piesele inlocuite de prestator in cadrul lucrarilor de reparare, care prezinta o functionare
necorespunzatoare in perioada de garantie, se vor inlocui pe cheltuiala prestatorului, fara alte
cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului, iar produsele livrate cu defect sau care se
dovedesc a fi neconforme, se vor inlocui de catre prestator cu altele noi, corespunzatoare
functional.

Defectiunile accidentale produse in perioada de garantie, care conduc la o perioada de
imobilizare a unui sistem de peste 48 ore din momentul anuntarii in scris a prestatorului si pana
la repunerea in functiune, determina prelungirea garantiei (la manopera sau la piesele inlocuite,
dupa cum este cazul) cu perioada cat echipamentul respectiv nu a putut fi folosit. Acest fapt se
va consemna intr-un proces-verbal incheiat in momentul finalizarii remedierii defectiunii, in
conditiile de mai sus.

Prestatorul este direct raspunzator de eventuelele pagube materiale cat si vatamari
corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefunctionarea in parametrii si in



conditii de siguranta a instalatiiei de stingere, detectie si alarmare in caz de incendiu cu gaz
Inergen, datorate defectiunilor aparute la unul din subansamblurile aflate in termen de garantie.

CAPITOLUL 5. ALTE PRECIZARI

In vederea elaborarii unei oferte cat mai corecte se recomanda tuturor ofertantilor
vizitarea amplasamentului. Pentru aceasta prestatorul isi va comunica intentia catre beneficiar, cu
cel putin 2 zile lucratoare inainte de data efectuarii vizionarii.

Ofertantul va elabora oferta pentru revizii, prezentand tariful pentru fiecare revizie in
parte, in care va avea grija sa-si includa toate cheltuielile (manopera, materiale, utilaje, transport)
pe care le considera necesare astfel incat sa indeplineasca cerintele prezentului caiet de sarcini.
Se va tine cont ca toate consumabilele (lavete, substante degresante sau degresante, materiale
izolatoare, garnituri, conductori, suruburi, piulite etc) necesare prestarii serviciilor de revizii vor
fi asigurate de prestator si incluse in valoarea ofertei financiare. Deasemenea eventualele aparate
de masura, de testare, soft-urile, sculele, dispozitivele (de verificare, reparare, etc) necesare
prestarii serviciilor vor fi asigurate de catre prestator.

Pentru lucrarile de reparatii si interventii in caz de avarie, se va oferta tariful orar:

--manopera reparatii —pret lei/ora manopera/tehnician.

--manopera interventii —pret lei/ora manopera/tehnician.

-deplasare interventie avarie -pret lei/deplasare (dus-intors)

Comunicarea intre beneficiar si prestator se va face sub forma de document scris prin e-

mail, fax sau posta, cu confirmare de primire.

Dupa incheierea contractului operatorul economic va intoemi si prezenta beneficiarului
lista cu reprezentantii sai care vor participa la executarea serviciilor descrise prin prezentul caiet
de sarcini, in vederea efectuarii instructajului S.S.M. si S.U. la locul amplasamentului (sediul
A.8.8.C. Ploiesti),. Pe intreaga perioada de desfasurare a serviciilor intra in sarcina operatorului
economic asigurarea instruirii profesionale si respectarea normelor privind S.S.M si P.S.I. pentru
angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si autorizat,
conform reglementarilor in vigoare.

Eventualele degradari ce apar in timpul prestarii serviciilor, din vina exclusiva a

executantului, sunt suportate de acesta.
Prestatorul este direct raspunzator si va suporta toate consecintele legale (de ordin

material si financiar) inclusiv toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (I.T.M.,
Protectia Consumatorului, a Mediului, 1.S.U. etc.), in cazul producerii de accidente si/sau pagube
din vina exclusiva a acestuia, sau a celor produse in termenul de garantie aferent lucrarilor
prestate, a caror consecinta poate fi vatamarea personalului institutiei, a altor persoane sau a
altor bunuri din patrimoniul institutiei.

In cazul neindeplinirii oricareia dintre cerintele specificate in prezentul caietul de sarcini,

se considera ca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, fapt pentru care
beneficiarul poate aplica masuri conform prevederilor contractuale.

Sef Serviciu Tehnic Intretinere Patrimoniu,
Daniel Tanase Intocmit,

[, Dana Goga
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