ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL TEHNIC INTRETINERE PATRIMONIU

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

Servicii reparatie chiller A1 sistem incalzire-racire
aferent cladirii situata in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A

CAPITOLUL 1 OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE

Obiectul achizitiei publice il constituie serviciile de reparatie a chillerului A1l aferent
sistemului de racire al cladirii situata in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A. Aceste servicii se vor
executa cu respectarea cerintelor minime obligatorii prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Cladirea reprezinta sediul Administratiei Publice Locale si este administrata de
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

In continuare, vom descrie serviciile necesare a fi realizate:

CAPITOLUL 2 LEGISLATIA APLICABILA IN DOMENIU

Pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini prestatorul va respecta
prevederile legislatiei in vigoare aplicabile si in acest domeniu. in mod special, dar nu
limitativ:

-Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in
constructii

-Legea nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind securitatea si
sanatatea in munca si Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006;

-Legea nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind apararea
impotriva incendiilor;

-OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si alte norme internationale;

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

-0.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, actualizata;

-OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, completata cu Legea nr. 265/2006
pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si alte norme internationale;

-15-2010 — Normativul pt. Proiectarea, executarea, exploatarea instalatiilor de ventilare
si climatizare



In cazul in care pe parcursul derularii contractului se modifica legislatia, prestatorul
serviciilor se obliga sa se alinieze noilor reglementari tehnice si/sau legislative.

CAPITOLUL 3. CERINTE PRIVIND EXECUTIA SERVICIILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

3.1. DESCRIEREA REPARATIILOR NECESARE A FI EXECUTATE ASUPRA
CHILLERULUI A1 AFERENT SISTEMULUI DE INCALZIRE-RACIRE

Sistemul de racire cu care este dotata cladirea din Piata Eroilor, nr. 1A, are in
componenta trei chillere, A1, A2, A3, toate situate pe terasele de acoperis ale imobilului in
discutie. Obiectul prezentului caiet de sarcini se refera doar la reparatia chillerului Al, care
necesita inlocuirea vaporizatorului. Chillerul Al este model MTA-C E534/C, avand 530 kW
putere frigorifica si este dotat cu un vaporizator tip shell & tube. Deoarece instalatia a fost
pusa in functiune in anul 2005 (acum 20 de ani), este mai mult ca sigur ca pe piata de profil
nu se mai comercializeaza acelasi model cu cel existent. Din acest motiv se accepta ca
inlocuirea sa se faca cu un model similar sau cu doua vaporizatoare de tip placi brazate, care
sa aiba minim caracteristicile si parametrii de functionare ai celui existent si ale caror
dimensiuni si gabarit sa se preteze montajului pe amplasament. In acest sens atasam
prezentului caiet de sarcini o fisa tehnica unde sunt descrise caracteristicile si parametrii
necesari pentru modelul unui vaporizator cu placi brazate SWEP. Desemenea este necesara
montarea unui separator magnetic de impuritati DN125.

In continuare vom detalia operatiunile pe care le consideram minim necesare a fi
executate in vederea inlocuirii acestui vaporizator:

Operatiuni de demontare a vaporizatorului existent:

* recuperarea refrigerantului existent in instalatie (cu cantarirea acestuia):

* demontarea tevilor pe circuitele frigorifice;

+ demontarea tevilor pe circuitul hidraulic:

* dezafectarea vaporizatorului existent si evacuarea lui de pe pozitie:

Operatiuni de montare a noului sistem de vaporizare

* realizarea suportilor pentru noul sistem de vaporizare;

* punerea pe pozitie a vaporizatoarelor noi;

* racordarea vaporizatoarelor noi prin refacerea circuitelor frigorifice pe aspiratie si
refulare;

* racordarea vaporizatoarelor noi la circuitul hidraulic prin refacerea traseelor de apa
(tip pantalon perfect) si incadrarea elementelor existente (pompe circulatie, senzori
temperatura apa, robineti, detector de flux, clapete de sens, etc.)

* montarea separatorului de impuritati;

* efectuarea testului de etanseitate cu azot;

Operatiuni de repunere in functiune a chillerului A1

* operatiuni de vacuumare a circuitelor frigorifice;

* introducerea refrigerantului recuperat in circuitele frigorifice si completare daci este
necesar,

* repunere in funcfiune chiller si efectuare reglaje.

NOTA:

Pentru elaborarea unei oferte corecte consideram obligatorie  vizitarea
amplasamentului si vizionarea echipamentului direct la fata locului. eliminand astfel toate
suspiciunile referitoare la modalitate de montaj, dimensiuni si alti parametrii necesari a fi luati
in calcul la montaj.



Ofertantul isi va include in oferta sa toate costurile legate de procurare, manopera,
utilaje de montaj, transport, atat pentru sistemul de vaporizare precum si a tuturor
pieselor/componentelor necesare amplasarii si racordarii acestuia la chiller.

Pentru refrigerant R 407C, deoarece exista posibilitatea sa fie neceaara o cantitate
suplimentara ce va trebui adaugata, se va oferta pretul unitar lei / kg + TVA., iar in executie,
pe baza tarifului aprobat, se va deconta suplimentar cantitatea utilizata, confirmata de
beneficiar.

Este posibil ca, pe parcursul desfasurarii reparatiilor, sa se constate alte defectiuni in
cadrul celorlate componente ale chillerului (compresoare, condensatoare, ventilatoare,
automatizare etc.), suplimentare fata de cerintele mentionate prin prezentul caiet de sarcini. In
acest caz, ele nefacand obiectul prezentului caiet de sarcini, se va prezenta beneficiarului
oferta separata pentru remedierea lor.

3.2. CONDITII SPECIFICE NECESARE A FI RESPECTATE PE INTREAGA
PERIOADA DE EXECUTIE

Atat la elaborarea ofertei precum si in executie, prestatorul are obligatia de a respecta
toate prevederile mentionate in prezentul caiet de sarcini. Astfel va tine cont si de respectarea
urmatoarelor cerinte:

1. Serviciile vor fi prestate, in timpul normal de lucru al beneficiarului. de luni
pana joi intre orele 8.00 - 16,30 si vineri intre orele 8.00-14.00:;

2. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de lucru utilizate, precum si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului:

3. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de elaborarea ofertei:

4. Lucrarile vor putea fi demarate numai dupa primirea ordinului de incepere
emis de catre beneficiar;

5. Executia lucrarilor, nu trebuie sa impieteze in nici un fel desfasurarea normala
a activitatilor din cadrul acestui imobil, acesta fiind sediul administratiei publice locale;

6. Inainte de demararea propriu-zisa a lucrarilor, precum si pe toata perioada de

desfasurare a acestora operatorul economic va lua toate masurile pe care le considera necesare
de a proteja toate elementele existente in zona impotriva oricarei deteriorari (mecanice,
chimice etc); In mod special se va va avea in vedere sa fie pastrata integritatea suprafetei
invelitorii existente pe terase tine cont ca aceasta este de tip necirculabil;

T Orice operatiune si/sau etapa din procesul de executie al acestor lucrari, care
necesita o blocare temporara de acces in zona sau ocupare de spatiu adiacent sau orice alt
aspect cu risc in impietarea desfasurarii activitatilor din acest imobil, nu vor fi demarate decat
dupa primirea acceptului prealabil al beneficiarului prin reprezentantii sai desemnati cu
supravegherea lucrarilor;

8. Pe toata perioada desfasurarii activitatillor, prestatorul va avea grija sa pastreze
locul de munca curat, respectiv la terminarea programului de lucru, zilnic, se va face ordine si
curatenie; fiind strict interzisa depozitarea temporara, la sol a deseurilor de orice natura,
rezultate din executia acestor servicii;

9. Depozitarea materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, se va face doar cu
acordul si in spatiile confirmate de beneficiar. La terminarea lucrarilor, prestatorul va lasa
zona curata, libera de orice sarcina. Vaporizatorul vechi va fi predat beneficiarului;

10. In eventualitatea cauzarii unor prejudicii din vina exclusiva a prestatorului,
acesta va suporta toate costurile remedierii acestora;
11. Orice neconcordanta observata va fi semnalata spre rezolvare beneficiarului.

3.3. CONTROLUL SI RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE
Pe tot parcursul executiei serviciilor, beneficiarul va efectua, prin personalul delegat

de acesta, controale si verificari asupra modului de indeplinire a acestora, in mod special
respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.



La terminarea executiei tuturor operatiunilor prevazute, prestatorul va informa
beneficiarul, care va programa data receptiei la terminarea acestor servicii.

3.4. TERMEN DE EXECUTIE

Deoarece executia va putea incepe decat dupa procurarea vaporizatoarelor si a
separatorulul magnetic, ofertantii vor declara in oferta termenul maxim de procurare si livrare
catre beneficiar al acestor echipamente; acest termen va fi calculat de la data semnarii
contractului intre parti.

Termenul de executie al reparatiei va fi de maxim 20 zile lucratoare; acest termen
va demara incepand cu ziua urmatoare livrarii echipamentelor.

3.5. CONDITII DE GARANTIE

Garantia lucrarilor executate va fi de minim 24 luni. Garantia va decurge de la data
semnarii fara obiectiuni a receptiei la terminarea serviciilor de reparatie ce fac obiectul
acestui caiet de sarcini. Daca in perioada de garantie, se constata functionarea defectuoasa a
acestor echipamente si/sau defectiuni totale sau partiale aparute in alte conditii decat cele
oferite de producator in certificatele de garantie, acestea se¢ vor remedia prin grija
prestatorului. Daca remedierea va dura mai mult de 15 zile, perioada de garantie se va
prelungi cu perioada necesara efectuarii reparatiei respective sau inlocuirii componentei
defecte, pana la repunerea in functiune a utilajului.

3.6. CERINTE DE MEDIU
Prestatorul va lua toate masurile necesare in vederea protejarii mediului inconjurator si
a reducerii impactului negativ asupra acestuia, conform reglementarilor in vi goare.

3.7. CERINTE MINIME DE PARTICIPARE

Ofertantii vor pune la dispozitia beneficiarului in mod obligatoriu, minim 3 referinte
specifice, care sa faca dovada executiei strict a acestui tip de operatiune (montaj vaporizatoare
tip placi brazate), Referintele vor fi insotite de datele de contact ale persoanelor abilitate din
partea beneficiarilor, care pot furniza date in scopul verificarii bunei desfasurari a
operatiunilor si mai ales a functionalitatii si fiabilitatii echipamentelor montate prezentate.

CAPITOLUL 4. ALTE PRECIZARI

Comunicarea intre beneficiar si prestator se va face sub forma de document scris prin
e-mail, fax sau posta, cu confirmare de primire.

Dupa incheierea contractului, in vederea efectuarii instructajului S.S.M. si S.U. la
locul amplasamentului (sediul A.S.S.C. Ploiesti), operatorul economic va intocmi si prezenta
beneficiarului, lista cu reprezentantii sai care vor participa la executarea serviciilor descrise
prin prezentul caiet de sarcini. Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor intra in sarcina
executantului asigurarea instruirii profesionale si respectarea normelor privind S.S.M si P.S.I.
pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si
autorizat, conform reglementarilor in vigoare.

Eventualele degradari ce apar in timpul prestarii serviciilor, din vina exclusiva a
executantului, sunt suportate de acesta.

Prestatorul este direct raspunzator si va suporta toate consecintele legale (de ordin
material si financiar) inclusiv toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (I.T.M.,
Protectia Consumatorului, a Mediului, L.S.U. etc.), in cazul producerii de accidente si/sau
pagube din vina exclusiva a acestuia, sau a celor produse in termenul de garantie aferent
lucrarilor prestate, a caror consecinta poate fi vatamarea personalului institutiei, a altor
persoane sau a altor bunuri din patrimoniul institutiei.



In cazul neindeplinirii oricareia dintre cerintele specificate in prezentul caietul de
sarcini, se considera ca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, fapt pentru care
beneficiarul poate aplica masuri conform prevederilor contractuale.

Sef Serviciu Tehnic Intretinere Patrimoniu,

Corneliq Dan Stanciu Intocmit,

TIRUEN Dana Goga
USSR OAN Wur— ..



Reparatie chiller A1 -Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A

Inlocuire sistem vaporizare

| Nr. DENUMIRE UM. | Cantitate |  Pret | Pret total
Crt. unitar lei fara
lei fara TVA
TVA
1. | Manopera dezafectare vaporizator vechi si global |
montaj vaporizator/vaporizatoare noi tip
placi brazate SWEP (articolul cuprinde
manopera, materialele, utilajele, aparatura,
transportul necesare realizarii acestei faze)
2. | Procurare vaporizator placi brazate SWEP buc 2
3. | Procurare separator magnetic de impuritati buc. l
DN125
4. | Materiale auxiliare necesare efectuarii global |
operatiunilor de inlocuire (azot, profile otel,
teava PPR, coturi si mufe teava PPR, flanse
PPR, mufe si coturi PPR, robineti PPR,
teava cupru, coturi si mufe teava cupru,
‘ 1zolatie termica, etc.)
TOTAL (fara TVA)
TVA 19%
TOTAL GENERAL
Refrigerant R 407C:
pretumitar: ==Z00Z0Z00@ @ lei/ kg + TVA




